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NOTATKA StUZBOWA

spisana dnia 26.02.2008r . na terenie Urzedu Miasta Wojkowice
pomigdzy przedstawicielami Urzedu Miasta Wojkowice
jako Zamawiajgcy w osobach:

1. Krzysztof Wojnar

a przedstawicielami Wykonawcy WIKO Ewa Iwanska W osobach:
2. tukasz Kiak

Notatka dotyczy:
Ustalenia warunkow technicznych budowy sieci wodociagowej na terenie Miasta Wojkowice.

Ponizsze ustalenia staja sie wiazace, o ile Zadna ze Stron
w terminie 10 dni nie odwota ich w czesci lub calosci.

Ustalono co nastepuje :

1. Sie¢ wodociggows lokalizowaé wzdiuz istniejacego wodociagu tam gdzie jest to mozliwe. Wodociag w
miarg mozliwosci lokalizowad poza jezdnia.

2, Przewody rurowe nalezy Zaprojektowaé Z rur PE100 SDR11 - sie¢ rozdzielcza oraz PE100 SDR17 —
przytacza wodociggowe.

3. Na przejsciach rur wodociggowych przez droge zatozy¢ rury ochronne.

4. Srednice przewodow przyjaé zgodnie z istniejgcymi lub zgodnie z podanymi $rednicami na planie
sytuacyjnym bedgcym w trakcie akceptacji przez Zamawiajacego.

mik
5. Przytacza wodociggowe zaprojektowac jako PED/z40 Z zasuwami na kazdym podigczeniu.
6. Zasuwy wodociggowe lokalizowaé na skrzyzowaniach ulic. Zasuwy zaprojektowac z zeliwa

sferoidalnego.
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